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Svealands Fastighetsteknik AB
UPPDRAGSNUMMER rarpoRTBLAD 1 ( 2) Magnus eronbcrg
4370524 1 Hacksta\:'agcn 22
18431 Akersberga

RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM

2014-05-20 2014-05-20

VIA MATNINGEN UTFORD AT

Svealands Fastighetsteknik AB
RAPPORTMOTTAGARE
Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av mitningen

Matningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfiardad av Stralsiakerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-01-27 - 2014-04-23.

De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2014-05-03. De mittes 2014-05-07

Fastighetsdata for provningsplatsen
Maitplatsadress:

Osterikers gymnasium

Skolvigen 2

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola Husgrundstyp: Killare
Byggnadsar: _ 1948 Blabetong: Vet ¢
Ventilationstyp: Varmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lamnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att mitanvisningarna {6ljts.

Uppmaitta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvirde Bg/m?
727168 Lirosal 121L Bottenplan 40 +/- 10
266054 Liérosal 116L Bottenplan 180 +/- 30
650073 Lérosal 110L Bottenplan 110 +/-20
185509 102L Bottenplan 40 +/- 10

Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Kommenta.r till mﬁtningen Radonhalten i bostaden varierar pa grund av vaderlek och boendevanor,
o sral A T i ) ! = pi . ) 8
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m’ (avser arsmedelvardet). Sredbiamiss hew dsicn ntagts t- et aiakephetarallR:

Arsmedelvardesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av matvirdet for lokalen.

Susanne Niklasson (Elcktronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se
{6rvag skriftligen godkint annat Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se
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Box 6522, 75138 UPPSALA Rt

Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavigen 22

18431 Akersberga

UPPDRAGSNUMMER rappoRTBLAD 2 (2)
43703524 1
RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM

2014-05-20 2014-05-20

VIA MATNINGEN UTFORD AT

Svealands Fastighetsteknik AB

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetstecknik AB

Beskrivning av matningen
Matningen ar utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsiakerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponcrade under tiden 2014-01-27 - 2014-04-23.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2014-05-03. De miittes 2014-05-07

Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:

Osterakers gy mnasium

Skolvigen 2

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola Husgrundstyp: Killare
Byggnadsar: 1948 Blabetong: Vet ¢j
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventilationstfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lamnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att matanvisningarna foljts.

Uppmiitta radongashalter

Detektor =~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m’
443116 Larosal 213L 1 trappa upp 70 +/-20
629389 Rum 2061 1 trappa upp 80 +/-20

Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Kom mentar ti" ma.tnlngen Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor,
Riktvardet for manniskors hilsa ar 200 Bq/m’ (avser arsmedelvardet). Srsmedelvardet hur dariGrantages e osdlecher v 405,

Arsmedelviardesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av matvirdet for lokalen.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se
{6rvag skriftligen godkant annat For mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www landauernordic.se



