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:4w:  RAPPORT Matning av radon i inomhusluft

Pep et utfardad av ackrediterat laboratorium med sluten sparfilm med filter

1489 REPORT issued by an Accredited Laboratory

EN 45 001 Métningen utférd i fastigheten: Blad 1 ( 1)
Tuna 8:213 Utskriftsdatum
Adress - se kommentarfaltet! 2002-05-11

229555:1 / 20368306 / 0 b

Armada Fastighets Ab

2 - Armada Fastighets AB 184 84  AKERSBERGA
Beskrivning av métningen

Matningen utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskriv-
ning utfirdad av Statens Stralskyddsinstitut 1994-09-20.

Métdosorna exponerade under tiden 020201 - 020502. De ankom
till Gammadata och férbehandlades 020503. De mattes 020511.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Typavbyggnad  Kontor (skola) Typav husgrund:  Ksllare
Typ av ventilation: Vdrmedtervinning (FTX) Blabetong ingar: Obekant
Byggnadens byggnadsar: 1967 Ombyggnad ar: L

Fastighetsdata l&mnade av Lennart Lindén,
som ocksd intygat att matanvisningarna f&éljts.

Uppmétta radongashalter

Matarnr Rumsbeteckn Rumstyp Vaningsplan Matvdrde Bg/m3
131303-0 Rum 1: mindre &n 30
131304-8 Rum 2: 160 % 4.0

Provningsresultat (avser de inskickade méatdosorna)

[+]
r 3
Arsmedelvarde - Bg/m
(Becguerel per kubikmeter)
Provningsosékerhet' + Bq/ma Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor.

Arsmedelvérdet har dérfor antagits ha en osdkerhet av 40%.

For bedémning av métresuitatet, se baksidan.
Eventuell kommentar till métningen

Matplatsadress: Tunavidgen 8, OSTERSKAR
Arsmedelvérde beriknas endast f6r bostidder.
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Rapporten uppréttad den 11 maj 2002

A W'LLAnund Lindholm
Underskrift av laboratorieansvarig vid Gammadata Métteknik AB AMMAD
STAFS 1994:27 G MA

Acrediterat laboratorium utses av Styrelsen f6r ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verk-

samheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), Adress Box 15120 750 15 UPPSALA
SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E) Telefon 018-480 58 00

SWEDAC ar en av signatérerna till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation Fax 018-55 58 88

of Laboraties (EAL) fér Smsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter. E-post radon@ gammadata.se

Denna rapport far endast édterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utférdande laboratorium i forvag skrift- Hemsida http:/ /WWW'gammadata'Se

ligen godkéant annat,



