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SVEFAB INTYG
Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
(BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utforts i denna byggnad.
'Faslighetsbetecknlng Adress
Skénsta 4:3 Svampvigen 4
Byggnadsnamn Byggnadsnr |Referensnr
Akers Friskola 5414 OVK-2022-Akers Friskola
Funktionskontrollant Foretag
Mats Akersten (5348) Svealands Fastighetsteknik AB
[Behdrighet Ovrigt
Riks K
Systemnr B'::::::tgs' Besalmlmngs- bsséi‘kgiz?sldn::l: o Verksamhet Byggnorm
1 Ej godkéind 2022-08-16 | 2025-08-16 [Nya Skolan BBR 12
2 Godkind 2022-08-16 2025-08-16 |Grundskola
3 Godkind 2022-08-16 2025-08-16  |Grundskola
4 Godkind 2022-08-16 2025-08-16 |Gymnastik
Protokoll finns att tillgd hos byggnadens dgare Signatur
och hos kommunens byggnadsnimnd. /)
Osterékers kommun Vi T
18486, AKERSBERGA g
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