INTYG FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utférts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Adress

Mellansjo 3:10 Mellansjovagen 66-68
Internt byggnadsnamn

Mellansjévagen

Systemnr

Ventex200K, LA1,LA2

Besiktningsman Besikiningsdatum Ort, Datum fir underskrift
Don Samuelsson 2023-08-04 Norrtalje 2023-08-04
Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namntechning a

G 2026-08-04 4 Jf/.;-

Firetag Behorighetsnivi Corforgar—" Cert.nr
Friska Flaktar Installation AIK Kiwa 7486

Protokoll finns att tillgi hos byggnadens figare och hos kommunens byggnadsnimnd

Anm.

Detta intyg anslas av byggnadsdgaren pa vil synlig plats i byggnaden
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