FUNKTIONSKONTROLL AV

VENTILATIONSSYSTEM
Enligt (SFS 2011:338 med andringar
t.om SFS 2020:433)

BESIKTNINGSUTLATANDE
GODKAND
Riksbehdrighet K Certifikat 3672

Sakkunnig Tel.nr
Richard Jonsson 070-723 27 32
Fastighetsbeteckning Foretag
Rund 7:156 Rijab Ventilation AB
Adress Adress
Hackstavagen 22, 184 31 Akersberga Sjéflygvégen 2, 183 62 Taby
Byggar Ombyggnadsar Underskrift sakkunnig Besiktningsdatum
2022 ? 2022-10-10
Byggnadens agare Adress Tel.nr.
Armada Kommunfastigheter Box 505
184 25 Akersberga
Driftansvarig ,
Tidigare besiktning Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX) | Byggnad Systembeteckning
FTX LB1
Verksamhet Besiktningsintervall Drifttider Nyttjandetider
LSS 3ar
Pos. | System/Komponent | Pos. | System/Komponent | Pos. | Anmérkning Bed-
1= bor atgardas  2=skall 4tgdrdas V=atgardat dém
1 DOKUMENTATION |5 STYR O REGLER
1.1 | ..Ritningar - 5.1 |..Mandver
1.2 | ..Driftinstruktion 5.2 |..Styming
1.3 |. 53 |.Brand
14 |.. 54 |..Reglering
55 |.Larm 7.1 | Godkénd
5.6 | ..Indikering 7.2 | Godkénda
5.7 | ..Instéliningsvérden
58
59 |.
2 KANALSYSTEM 6 LAGENHET/LOKAL
2.1 | .Luftintag 6.1 | ..Uteluftdon
2.2 |.Aggregatanslutning | 6.2 | ..Ersattningsluft
2.3 | ..Otatheteri 6.3 | ..Overluft
Kanalsystem 6.4 | ..Tiluftdon
24 | .Smutsikanal 6.5 | ..Franluftdon
2.5 |..Kortslutning 6.6 |..Spiskapa
uteluft/aviuft 6.7 | ..Spisflakt
2.6 | .Avluftéppning 6.8 |..Verksamhet
27 |. 6.9
28 |..
3 FLAKTRUM/VIND 7 PROVNINGAR
3.1 | ..Atkomlighet 7.1 | ..Totalluftfiode
3.2 | ..Belysning 7.2 | ..Delluftfide
3.3 |..Avlopp 7.3 | ..Tilluftstemperatur
34 |.. 74 | .Vwx.
35 |.. 7.5 | ..Relativ fuktighet
7.6 | .. Ljudniva
7.7
78 |.
4 FLAKTAGGREGAT |8 OVRIGT

4.1 | ..Ljud/vibration 8.1 ..Fuktskador

4.2 | ..Frontluckor 8.2 |..Ovriga iakttagelser
4.3 | .Filter 8.3 | ..Brukarsynpunkter
4.4 | .Flaktar 8.4 | ..Forslag till energi-
4.5 | ..Flaktrum besparing enligt

46 |.Aterluft férordning

4.7 | .. VVX-funktion 2 006:1296

4.8 | ..Férsmutsning 8.5 | ..Uppgifter for ev.
4.9 | ..Spjallfunktion Energiberékning
4.10 | ..Dranering enligt férordning

4.1 2 006:1296




