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Beskrivning av mitningen

RAPPORT - mitning av radon

-
i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium % <

Svealands Fastighetstcknik AB

Magnus Cronberg %‘:
Hackstavigen 22 o

18431 Akersberga

MATNINGEN UTFORD AT

Matningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndi gheten,
Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-09 - 2016-04-07.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2016-04-08. De miittes 2016-04-14

Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:

Sjokarby skolan
Sjokarbyvigen 24

18434 Akersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsar: 1979

Ventilationstyp: Varmeatervinning
Ventilationstunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har 1amnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att métanvisningarna foljts.

Uppmiitta radongashalter
Detektor Rumsbeteckning

507200 delfinen rum 134
907385 sniickan rum 155
579668 nickrosen rum 187
986162 arbetsrum 234

Provningsresultat

Husgrundstyp: Platta pa mark
Blabetong: Vet ej
Rumstyp Plan Matvirde Bg/m’
Bottenplan mindre dn 20
Bottenplan mindre in 20
Bottenplan 30 +/-10
1 trappa upp 30 +/- 10

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mitningen

Riktvardet for manniskors hilsa ar 200 Bq/m® (avser arsmedelvirdet).

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor,
arsmedelvirdet har darfér antagits ha en osakerhet av 40%.

Arsmgdeviirdesu pskattning for de enskilda lokalerna ges av métviirdet for lokalen.
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nalysansvarig vid Landauer Nordic

& endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i
forvag skriftligen godkint annat Fér mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB 018-56 88 80
Box 6522 info@landauerncrdic.se
75| 38 Uppsala www.landauernordic.se
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