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Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av mitningen

Mitningen dr utford med sparfilm med filter enligt metodbeskriv ning utfardad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-12-15- 2015-03-13

De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2015-03-16. De mittes 2015-03-18 ;

Fastighetsdata fér provningsplatsen
Mitplatsadress:

Soralids fsk.

Soravigen 36

18460 Akersberga
Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Férskola Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadsar: 1979 Bliabetong: Vet g
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har limnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att matanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m?
741920 Lekrum avd: vitsippan Bottenplan 20 +/- 10
695090 Matrum avd: Gullvivan Bottenplan mindre dn 20

Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mﬁtningen Radonhalten‘i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m? (avser drsmedelvirdet). SrsmedebAnisrhar SiriGrantagits by en oxilerhetr 20
Arsmedelvirdesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av mitvirdet for lokalen.

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast iterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 r'nfo@landauemordl'c.se
forvig skriftligen godkint annat Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se



