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Beskrivning av mitningen

RAPPORT - midtning av radon
i inomhusluft utfardad av ackrediterat laboratorium % % 2

Svealands Fastighetsicknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavigen 22

18431 Akersberga

MATNINGEN UTFORD AT

Matningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detcktorerna exponerade under tiden 2014-01-09 - 2014-04-23.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2014-05-03. De miittes 2014-05-07

Fastighetsdata fér provningsplatsen
Matplatsadress:

Sjohisten Fsk
Sjokarbyvigen 20

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Forskola
Byggnadsar: 1979

Ventilationstyp: Virmeatervinning
Ventilationsfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lamnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att mitanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor ~ Rumsbeteckning
920085 Matrum Avd: Skeppet
Provningsresultat

Husgrundstyp: Platta pa mark
Blibetong: Vet ¢j
Rumstyp Plan Matvarde Bg/m’
Bottenplan mindre dn 20

Arsmedelvirde:

(se kommentar) Bq/m® (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mitningen

Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m® (avser arsmedelvardet).

Radonhalten i bostaden varierar pi grund av viderlek och boendevanor,
arsmedelvirdet har dirfor antagits ha en osikerhet av 40%.

Arsmedelvardesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av métvardet for lokalen.

Detektor 635539 saknades i det returnerade mitpaketet.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i
{6rvig skrifdligen godkint annat Fér mer information se baksidan.
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