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VENTILATION
Erobl, 2001

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
(BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utforts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Adress

Oversittra 1:411 Oversittraviigen 2

Byggnadsnamn Byggnadsnr |Referensnr

Tomt 37 5320 1468-2023, Skirgardstad fsk
Funktionskontrollant Foretag

Erik Klarstrom SB-Ventilation AB
Behérighet Ovrigt

K

Besiktnings- Besiktnings- Nésta ordinarie
Systemnr resultat datum besiktningsdatum Verksamhet Byggnorm
01 Ej godkéind 2023-12-05 2026-12-31  |Forskola
) Ej godkiind 2023-12-05 | 2026-12-31  [Forskola, kok mm

Protokoll finns att tillgd hos byggnadens égare

Signatur
och hos kommunens byggnadsndmnd.
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