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Radonmitning med sparfilm
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Rapportadresser:
OSTERAKERS KOMMUN MILJO- OCH HALSOSKYDDSKONTORET 18486 AKERSBERGA

ARMADA FASTIGHETS AB BOX 505 184 25 AKERSBERGA

Inkom: 2008-04-08 Etsningsnr: 080408-1 Beraknat; 2008-04-16
Fastighetsdata
Fast.beteckning: OVERSATTRA 1:417
Lagenhetsnr: Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: SKOLA/DAGHEM Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: PLATTA PA MARK Byggnadsar: 2002
Typ av ventilation. FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmitta viarden (fér mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
843060 EJ ANGIVEN 0 60 +/-10 2008-01-21 2008-04-04 3

Anmadrkningar:
Arsmedelvarde anges gj, otillrackligt antal filmer utan anmarkning.
Anm.3, matning inte utford i bostadsrum (filmen ej med i arsmedelvardesberakning).

Arsmedelvirde
Radongashalt Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.0.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelivardet vara mellan 0 och 40 % hogre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde dr dock det mest sannolika.

Mitrapporten godkind: Métprotokollet ifyllt av:
2008-04-22 16:32:19 S-A BJORKLUND

Gustaf Lindqvist Bostadsinnehavare
Analysansvarig MRM Konsult AB Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratoriumn i foérvag skriftligen godkant annat.
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Rapportadresser:

OSTERAKERS KOMMUN MILJO- OCH HALSOSKYDDSKONTORET 18486 AKERSBERGA

ARMADA FASTIGHETS AB BOX 505 184 25 AKERSBERGA

Inkom: 2008-04-08 Etsningsnr. 080408-1 Berdknat: 2008-04-16
Fastighetsdata
Fast.beteckning: OVERSATTRA 1:411
Lagenhetsnr: Blabetong ingar: NEJ
Bostadstyp: SKOLA/DAGHEM Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: KRYPGRUND Byggnadsar: 2004
Typ av ventilation: FRAN/TILL M VARMEATERV Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:
Byggid:
Uppmatta virden (fér mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
843054 EJ ANGIVEN 1 <30 +/-10 2008-01-21 2008-04-04

Anmadrkningar:
Arsmedelvarde anges ej, ofilirackligt antal filmer utan anmarkning.

Arsmedelvirde
Radongashalt Bq/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.0.m mellan olika &r beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfr kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hégre eller ldgre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde &r dock det mest sannolika.

Mitrapporten godkénd: Matprotokollet ifyllt av:
2008-04-22 16:32:19 S-A BJORKLUND

Gustaf Lindqvist Bostadsinnehavare
Analysansvarig MRM Konsult AB Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i forvag skriftligen godként annat.



