7

000 A

i¢ LANDAUER RAPPORT - mitning av radon -

-
EAUAES

NORDIC i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium 7

Pp1Te

Box 6522, 75138 UPPSALA e ts

Svealands Fastighetsteknik AB
UPPDRAGSNUMMER rasrORTBLAD 1 (1) Magnus Cronberg

4510716: 1 Hackstavigen 22
18431 Akersberga
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2015-03-19 2015-03-20

VIA MATNINGEN UTFORD AT
Svealands Fastighetsteknik AB
RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av métningen

Matningen ar utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-12-18- 2015-03-12.

De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2015-03-13. De miittes 2015-03-16 .

Fastighetsdata for provningsplatsen
Midtplatsadress:

Skogsbackens Forskola

Von Essens Vig 9

19494 Akersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Forskola Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Byggnadsar: 1990 Blabetong: Vet gj
Ventilationstyp: Varmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har limnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att métanvisningarna f6ljts.

Uppmiitta radongashalter

Detektor  Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m?
282239 Matrum avd Tuvan Bottenplan 60 +/-20
579681 Matrum avs Glintan Bottenplan 100 +/-20

Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Kommental" tl “ mﬁtningen Radonhalten i bostaden varierar pa grund av vaderlek och boendevanor,
Riktvardet for manniskors hilsa ar 200 Bq/m® (avser drsmedelvardet). {mmetiehrardet hardsrfonatagits fcompeiberhsrar 0%
Arsmedelvirdesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av mitviirdet for lokalen.

Andreas Viklund (Elcktronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@Ilandauernordic.se
forvig skriftligen godkint annat. For mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se



