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Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavigen 22

18431 Akersberga

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av miatningen
Mitningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbesktivaing, i2004:01, utfirdad av

Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-30 — 2012-04-19.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2012-04-20. De mittes 2012-04-23,

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress: Solskiftesvigen 9-11, 18433 Akersberg

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Aldreboende/Vardboende Byggnadsir:

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund Blabetong: Vet ¢j
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventlationsfunktion: Pédslagen hela mitperioden

Fastighetsdata har limnats av Magnus Cronberg, som ocks4 intygat att mitanvisningarna foljts.

Uppmatta radongashalter

Detektor  Rumsbeteckning Plan Matvarde Bg/m3
913903 Avd Grén Rum 31 Bottenplan mindre 4dn 20
913818 Avd Gton matrum Bottenplan mindre an 20
913070 Avd Gul rum 2 Bottenplan mindre an 20
912783 Avd Gul matrum Bottenplan mindre 4n 20
Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bq/m?® Becquerel per kubikmeter
q q P )

Kommentar till matningen
f\rsmedelvérdesuppskattnmg for de enskilda lokalerna ges av mitvirdet for lokalen.

For ytterligare information, vdnligen se baksidan.
Nl LANDAUER
/ISNORDIC

Box 6522 - 751 38 UPPSALA
Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99
E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se
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Sandra O/ﬂan (E/e;éfmmﬂé ﬂgml’ud
Slgnerlng av analysansvarlg V|d LANDAUER NORDIC

Denna rapport far endast aterges i sin hefhet, om inte
utfdrdande laboratorium i forvag skriftligen godként annat.
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Beskrivning av matningen
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med sluten sparfilm med filter
UTSKRIFTSDATUM

2012-05-02 Rapportblad 1 (2)

UPPDRAGSNR.

3817932:1

Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavagen 22

18431 Akersberga

Mitningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbesktivning, i2004:01, utfardad av

Stralsikerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponetade under tiden 2011-12-30 — 2012-04-19.
De ankom tll Landauer Nordic och forbehandlades 2012-04-20. De maittes 2012-04-23.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress: Solskiftesvigen 9-11, 18433 Akersberg

Fastghetsbeteckning:

Bygenadstyp: Aldreboende/Virdboende Byggnadsar:

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund Blabetong: Vet ej
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen hela mitperioden

Fastighetsdata har lamnats av Magnus Cronberg, som ocksé intygat att mitanvisningarna foljts.

Uppmaitta radongashalter
Detektor  Rumsbeteckning

372944 Avd Bla Rum 6 "Greta"
463645 Avd Bld Matrum
280809 Avd Roéd matrum
539324 Avd Rod Rum 27

Provningsresultat

Plan

Bottenplan
Bottenplan
Bottenplan
Bottenplan

Métvarde Bg/m3
mindre dn 20
mindre an 20
mindre an 20
mindre dn 20

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bq / m’ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till matningen

Arsmedelvirdesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av miétvirdet for lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport fér endast dterges i sin helhet, om inte
utfirdande faboratorium i forvag skriftligen godkant onnat.

Fér ytterligare information, vdanligen se baksidan.

Al LANDAUER
}ﬂR NORDIC

Box 6522 - 751 38 UPPSALA
Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 9%
E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se




