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Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av madtningen
Mitningen dr utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning, 12004:01, utfirdad av

Strilsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-30 — 2012-04-19.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2012-04-23. De mittes 2012-04-26.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress: Solskiftet nr 3, Solskiftesviigen 3, 18433 Akersberga
Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Aldreboende/Virdboende Byggnadsar:

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund Blabetong: Vet ej
Ventilationstyp: Virmeadtervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen hela mitperioden

Fastighetsdata har limnats av Magnus Cronberg, som ocksi intygat att mitanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor =~ Rumsbeteckning Plan Matvirde Bg/m?
518212 Rum "Findus" Bottenplan mundre an 20
261020 Matrum Bottenplan mindre an 20
Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bq/m?’ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till matningen
Arsmedelvérdesuppskattnjng for de enskilda lokalerna ges av mitvardet for lokalen.

Far ytterligare information, vdnligen se baksidan.
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Sandra Olsson (Elektronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport far endast dterges i sin helhet, om inte
utfardande laboratorium i farvag skriftligen godkant ennat.



