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Pepiret

Box 6522,75138 UPPSALA e e

Svealands Fastighetsteknik AB
UPPDRAGSNUMMER rappoRTBLAD | (1) Magnus Cronberg

4510719: 1 Hackstavagen 22
18431 Akersberga

RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM

2015-03-19 2015-03-20

VIA MATNINGEN UTFORD AT
Svealands Fastighetsteknik AB
RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av mitningen
Mitningen ér utférd med sparfilm med filter enligt metodbesknvming utfiardad av Stralsdkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2014-12-15- 2015-03-12.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2015-03-13. De miittes 2015-03-16

Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:

Tallsittra Forskola

Tallséttravigen 2

18461 Akersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Forskola Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadsar: 1977 Blabetong: Vet gj
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen under arbetstid

Fastighetsdata har limnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att matanvisningarna {6ljts.

Uppmiitta radongashalter

Detektor ~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m’
127237 Matrum avd Grodan Bottenplan mindre dn 20
956961 Lekrum avd Hackspetien Bottenplan mindre dn 20

Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kom mentar tl" mﬁ,tningen Radonhalr_en_i bostader‘]-varierar pf'i- grund av .vﬁderlek oc.h boendevanor,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m® (avser arsmedelvardet). SRESEI SN CRia e e S S IR
Arsmedelvirdesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av mitvirdet for lokalen.

Andreas Viklund (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@lﬁndauer’nomﬁc-se
forvig skriftligen godkint annat Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se



