(AR

8180 - 3504 -

LANDAUER RAPPORT - midtning av radon ;o

NORDIC i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium 7 % 2

E

EDITE

sag

Box 6522, 75138 UPPSALA

Svealands Fastighetstcknik AB

Magnus Cronberg L
UPPDRAGSNUMMER raprorTELAD 1 (1) )
4510717: 1 Hackstavigen 22

18431 Akersberga

3584

RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM

2015-03-19 2015-03-20

ViA MATNINGEN UTFORD AT

Svealands Fastighetstekmk AB
RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Beskrivning av mitningen
Matningen ar utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2014-12-18- 2015-03-12.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2013-03-13. De miittes 20135-03-16

Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:

Trisittra skola "Ubaten"
Sjofagelsvagen 1

18461 Akersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola Husgrundstyp: Souterring
Byggnadsar: 1978 Blabetong: Vetgj
Ventilationstyp: Virmeatervinning

Ventilationsfunktion: Paslagen hela mitperioden

Fastighetsdata har lamnats av Magnus Cronberg
som ocksa intygat att matanvisningarna foljts.

Uppmaitta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m?

245000 Matrum Souterrdng 130 +/-20
748719 Fritidsrum Souterring 150 +/-20

Provningsresultat

Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kom mentar tl" mﬁtningen Radonhalten i bostaden varierar p% grund av viderlek oc.l.1 boendevanor,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m® (avser arsmedelvardet). SRnsEarRLInE bRt el ossialhetar 4
Arsmedelvirdesuppskattning for de enskilda lokalerna ges av matvirdet for lokalen.

Sara Lofgren (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80
Box 6522 info@landauernordic.se

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i
751 38 Uppsala www.landauernordic.se

forvag skriftligen godkint annat. For mer information se baksidan,



