RAPPORT

utfirdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

med sluten sparfilm med filter

Mdtningen utfédrd i fastigheten:
Tuna 4:138
Adress - se kommentarfidltet!

Maitning av radon i inomhusluft

Blad 1 ¢ 1)

Utskriftsdatum

2003-03-12

249143:1 / 20384852 / 0

AN KO M Armada Fastighets Ab

2003 03- 1 4

Beskrivning av mitningeArmada Fastighets AB

184 84 AKERSBERGA

Matningen utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskriv-
ning utférdad av Statens Stralskyddsinstitut 1994-09-20.

Matdosorna exponerade under tiden 021204 - 030304. De ankom
till Gammadata och férbehandlades 030305. De miattes 030312.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Typ av byggnad: Kontor (skola) Typ av husgrund:

Typ av ventilation:  Mekanisk franluft (F) Blabetong ingér:
Byggnadens byggnadsir: 1986

Fastighetsdata lédmnade av Bjérn Palemar,
som ocks& intygat att mitanvisningarna foljts.

Platta pa& mark

Obekant

Uppmitta radongashalter

Matarnr Rumsbeteckn Rumstyp Vaningsplan

185894-3 04009
185895-0 0007

Ej boutrymme Bottenplan
Ej boutrymme Bottenplan

Matvarde Bg/m3

40 + 10
mindre &n 30

Provningsresultat (avser de inskickade mitdosorna)

Arsmedelvirde Bg/m?

Se kommentar!

(Becquerel per kubikmeter)

Provningsosikerhet: + _ Bg/m?

Eventuell kommentar till matningen

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor.
Arsmedelvirdet har darfér antagits ha en osikerhet av 40%.

Ovrig information: se baksidan

Arsmedelvidrde berdknas endast fér bostader.

Métplatsadress: Tuna férskola, Borgvidgen 34, Akersberga

Rapporten upprittad den 15 5o 2003

Underskrift av laboratorieansvarig vid Gammadata Mitteknik AB

STAFS 2000:08

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen far ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000).

Denna rapport far endast dterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvdg skriftligen godként annat. fax

E-post

@900
o O

gammadata

Adress Box 15120 750 15 UPPSALA
Telefon 018-480 58 00

018-55 58 88
radon@gammadata.se

Hemsida http://www.gammadata.se
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